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R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S
Lejrvej 29

Kr.Varlese

3500 Veerlese

tif: 45803133

GRUPPE A-PARAMETRE M. UDSKYLNING

Brade Vandvaerk

v Herrik Mareus Pedersen Analyserapport nr. 20191212/007
. 13. december 2019

Nzbbevej 18A Blad 1 af 1

4560 Vig

Kopi til: @

ol 22 DANAK

Test Reg. nr. 48

Rapporten ma kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: lkke mélelig. Urg) 0g Sy: Méleusikkerhed (se BEK nr 523 af 01/05/2019)

DIREKTE UNDERS@GELSE
Temperatur 10,8 °C  ||Prevested: Eggsgvej 18A
Lugt* Ingen lugt
Smag* Normal Prgvedato:  2019-11-11 KI. 13:40
TemE fngen Provetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5
Udseende* Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERSQGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) |METODE S,
Kimtal v. 22°C pr.ml 6 200 DS/EN6222 0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml 2 ! i.m. Colilert 0,06
E. coli pr.100ml <1 i.m. Colilert 0,06
FYSISK - KEMISK UNDERSQ@GELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav ! |METODE Urel
Farvetal Pt mg/l 9,4 15 DS/EN7887 15%
Turbiditet FNU 0,71 1 DS/EN7027 5%
pH pH 7,7 7 - 8,5 DS/ENISO 10523
Ledningsevne (ref v. 20 °C) mS/m 71,4 250 DS/EN27888 2%
Jern, total Fe mg/l 0,11 0.2 DS225 10%
Iit 02 mg/| 8,1 DS/EN 5814 5%
1) Anfarte vandkvalitetskrav er fra BEK. 524 af 01/05-2019.
Opflg. pa preve af 2019-11-11 rapport nr. 20191212/006
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Karin Spanggaard, EH, laborant




