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2 DANAK

Test Reg. nr. 48

Rapporten ma kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkendefor den analyserede prave

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke malelig. U og S :Maleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Karin Due, Laborant

DIREKTE UNDERSOGELSE Provetype: Udskylningsprove
Temperatur 9,2 °C Afgang, vark
Lugt* Ingen lugt Provested: %%?Sgﬁgf}grk
Smag* Hoxmal Provedato: 20251124 K1, 08:36
Farve* Ingen
Udseende* Klar Provetager: Laboratoriet DS/1ISO5667-5:2006
MIKROBIOLOGISK UNDERSOGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav? | METODE S
Kimtal v. 22°C cfu/ml 23 50 DSENISO 62222000 0,15
Kimtal v. 37°C cfu/ml 6 DSENISO 62222000 0,15
Coliforme bakterier MPN/100 ml <1 i.m. Colilert Quanti Tray 0,06
E. coli MPN/100 ml <1 i.m. Colilert Quanti Tray 0,06
1) Anforte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.
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