DONSlab

R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S

Mikrobiologisk kontrol Blokken 43
Drikkevandskontrol, afgang fra vandvaerket 3460 Birkered
tlf: 458031 33
Bride Vandverk Analyserapport nr. 20260518/005
v. Henrik Marcus Pedersen .
. 18. maj 2026
Nzbbevej 18A Blad 1 af 1
4560 Vig a

Kopi s DANAK
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Rapporten mé kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove

DIREKTE UNDERSOGELSE
2 Provedato: 2026-05-11 K1.08:26  Provematrice: Drikkevand
Temperatur 10,0 °C
Lugt* I lugt Afgang, veerk
uet gen —ug Provested: Sal%?iﬂrgegs%{:j 9 Provetype: Udskylningsprove
Smag* Normal Brade Vandveerk
Farve* I
Ua(;sV:en e K;:in Provetager: Laboratoriet Provemetode: 11)984/%\12{)50(6)
MIKROBIOLOGISK UNDERSOGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav?) | METODE S,
Kimtal v. 22°C cfu/ml 11 50 DSENISO 6222:2000+MMO00S 0,15
Kimtal v. 37°C cfu/ml 3 DSENISO 62222000+ MMO005 0,15
Coliforme bakterier MPN/100 ml <1 i.m. Colilert Quant Tray 0,06
E. coli MPN/100 ml <1 i.m. Colilert Quanti Tray 0,06
1) Anforte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.
Tegn forklaring: — ,_4;_“__ — B —_—
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke mélelig. U og S:Maleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025) Karin Due, Laborant




